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EUV Kurzumfang

Probeentnahmeort Tiefbrunnen Bronn

Objektkennzahl 4110623400004

Probeentnehmer Elisabeth Polster

Probeentnahmedatum 15.05.2019 - 07:30

Probeneingang 15.05.2019

Priifzeitraum 15.05.2019 - 06.06,2019

Probenahmeverfahren DIN ISO 5667-5 (A 14):2011-02

Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus
Aufbereitungsanlagen und Rohrleitungssystemen

Hinweise:

- Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die beschriebenen Proben

- Der Priifbericht darf in keinem Fall auszugsweise ohne schriftliche Genehmigung
des Priflaboratoriums vervielfaltigt werden

- Nicht akkreditierte Verfahren sind mit # gekennzeichnet; Hausverfahren tragen die Kennung HV

- Bei weitergehenden Fragen zur Methodik (insbesondere der Probenahme) kontaktieren Sie
bitte die Mitarbeiter des Labors

- Bei Teilanalysen, die aus organisatorischen Griinden an ein Zweitlabor vergeben
wurden, ist sichergestellt, dass dort die notwendigen Qualifikationen verliegen

- Die N-ERGIE Service GmbH mit ihrem unabhangigen und selbstandigen Labor ist
organisatorisch in die N-ERGIE Aktiengesellschaft eingegliedert

- Fiir die Ergebnisangabe werden zum Teil Abklrzungen verwendet. Erlauterungen hierzu finden Sie direkt
im Anschluss zum Ergebnisteil des Priifberichts.

Akkreditierung nach internationaler Norm EN ISO/IEC 17025:2005

Zertifikat Nr. PL-19867-01 i
(( DAKKS
! Deutsche
Analytische Qualitatssicherung Bayern 7 Akkreditierungsstelle

Zertifikat Nummer AQS 05/004/96 BRI

Zugelassen nach § 15 Abs. 4 S.4 TrinkwV Stand 17.09.2018
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Parameter Ergebnis Einheit  Grenzwert Verfahren
Koloniezahl 22°C 0 KBE/ml TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl 36°C 0 KBE/ml TrinkwV §15 Absatz (1c)
E.coli 0  KBE/100ml DIN EN 1SO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien 0  KBE/100ml DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Chemische Parameter

Farbung farblos DIN EN ISO 7887:2012-04
Tribung T002 DIN EN ISO 7027:2000-04
Geruch ohne DEV B1/2:1871
Temperatur 9.3 °c DIN 38404 C4:1976-12
Leitfahigkeit 25°C 554 uSicm DIN EN 27888:1993-11
pH-Wert 7,34 DIN EN ISO 10523:2012-04
Sauerstoff 10,7 mg/l DIN EN ISO 5814:2013-02
Sauerstoffsattigungsindex 102 % DIN EN ISO 5814:2013-02
Saurekapazitat pH 4.3 5,64 mmol/l DIN 38409 H7-1:2005-12
Basekapazitat pH 8.2 0,7 mmol/l BERECHNET
Gesamtharte 17,3 *dH BERECHNET
Calcium 66 mg/l DIN EN [SO 14911:1999-08
Magnesium 35 mg/l DIN EN ISO 14911:1999-08
Natrium 1,8 mg/l DIN EN ISO 14911:1999-08
Kalium <0,5 mg/l DIN EN ISO 14911:1999-08
Chlorid 6 mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat 10 mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat 15 mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07
DOC <0,40 mg/l DIN EN 1484 H3:1997-08
Triibung T002 = kiar, keine

Der Prifbericht wurde am 06.06.2019 um 12:03 Uhr durch Franz MeiBner elektronisch freigegeben

und ist ohne Untersc

hrift gultig.
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